TECNILAB

Laboratoric Analisi Ambientali

Laboratorio di Analisi ai fini dell” Autocontrollo dei Prodotii Alimentari, iscritto ai sensi del DGR 1.153 del 27/04/2011 al n. 5 della Sezione I del Registro Regionale,

Cliente

Prelevato presso

Categoria merceologica
Metodo di campionamento
Prelievo effettuato da
Luogo, data, ora del prelievo
Data ricevimento campione
Data inizio analisi

Data fine analisi
Accettazione n°

RAPPORTO DI PROVA n. 11250220 del 02/03/2020

Comune di Martirano, P.zza Vescovado — Martirano (CZ)
Depuratore Loc. Ponte del Soldato - Martirano (CZ)
Acqua reflua in uscita

Procedura Operativa Pos 3 Rev 2

Tecnolab R&R s.r.l.

Pozzetto reflui in uscita , 25/02/2020, ore 10.00
25/02/2020

25/02/2020

01/03/2020

11250220

CONTA DI ESCHERICHIA COLI UFC /mli 3900 5000 ufc/100ml Man 29 2003

APAT,CNR,IRSA 7030 F

pH Unita ph 7,5 ; 5.5.95 5.5-9.5 APAT 2060
Non percettibile Non percettibile Non percettibile con
COLORE con diluizione con diluizione 1:20 diluizione 1:20 LANGE METHODE
1:10
: Non deve essere | Non deve essere causa

ODORE Non molesto causa di molestie di molsstio LANGE METHODE
MATERIALI GROSSOLANI Assenti Assenti Assenti LANGE METHODE
SOLID! SOSPESI TOTALI mg/| 26 <80 <200 APAT- IRSA 2090

Rif. Normativa: D.LGS 152/2006 - Tab 3 All. 5 alla parte Ill - Scarico in acque superficiali
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TECNILAB

Laboratorio Analisi Ambientali N

Segue rapporto di prova n. 11250220 del 02/03/2020

COD (come 0y mg/! a8 <160 <500 LANGE METHODE
BODs{come 0, mg/l 46 <40 <250 LANGE METHODE
AZOTO AMMONIACALE mg/! 0,6 <15 <30 APAT — IRSA 4030 A1
AZOTO NITROSO mg/ 0,4 < 0.6 <0.6 LANGE METHODE
AZOTO NITRICO mg/| 0,06 20 30 LANGE METODE
TENSIOATTIVI TOTALI mg/| 0,18 <2 <4 LANGE METHODE
SOLFATI mg/l 56 <1000 <1000 LANGE METHODE

Rif. Normativa: D.LGS 152/2006 - Tab 3 All. 5 alla parte |ll - Scarico in acque superficiali

Sidichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione in esame. | campioni analizzati sono conservati fino al termine delle esecuzioni della prova.
L’eventuale ulteriore conservazione & effettuata solo su esplicita richiesta scritta,

Il presente rapporto di prova non pud esseré riprodotto parzialmente né utilizzato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione scritta della Direzione
del Laboratorio e verra conservato per 48 mesi . L'incertezza riportata nel presente rapporto di prova & espressa come incertezza estesa .

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali, necessari per I'emissione del presente documento, sono trattati da
TECNOLAB R&R S.r.l., titolare del trattamento, per finalitd esclusivamente di refertazione.

MDL = limite di rilevabilita del metodo
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' Fine del Rapporto di Prova
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